Energieausweis flr Nicht-Wohngebaude
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Oesterreichisches Institut fir Bautechnik

GEBAUDE

Gebaudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut 1960er Jahre
Gebdudezone Katastralgemeinde Landeck
StralRe Prandtauerweg 19 KG-Nummer 84007
PLZ/Ort 6500 Landeck Einlagezahl

Eigentiimer Stadt Landeck Grundsticksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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ERSTELLT

Erstellerin DI Christina Krimbacher Organisation DI Christina Krimbacher

Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum

GWR-Zahl Gultigkeitsdatum

Geschaftszahl Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des EA-01-2006-SW-a
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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HWB-ref = 18,61 kWh/m2a

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 2.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH; Snr: ECT-20080319XXXH186130



GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundflache
konditioniertes Bruttovolumen
charakteristische Lange (Ic)
Kompaktheit ((A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK-Wert

3037,64 m2
10004,3 m3
3,07 m
0,33 1/m
0,27 W/m2K

16

WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB* 71479,5 kWh/a
HWB 56531,4 kWh/a
WWWB

NERLT-h

KB* 589,9 kWh/a
KB

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

KTEB

HEB

KEB

RLTEB

BelEB

EEB

PEB

CO2

7,1 kWh/m3a
18,6 kWh/m2a

0,1 kWh/m3a

ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB):

63349,9 kWh/a
14299,7 kWh/a

30816,6 kWh/a

50697,4 kWh/a
14761,2 kWh/a

5642,8 kWh/a
22993,7 kWh/a
30816,6 kWh/a

100643,2 kWh/a

80685,5 kWh/a

232026,1 kWh/a

h‘ Unser Land,

KLIMADATEN

Klimaregion NF
Seehodhe 813 m
Heizgradtage 4412 Kd
Heiztage 235 d
Norm-AuRRentemperatur -13,0°C
mittlere Innentemperatur 20°C

20,9 kWh/m2a
4,7 kWh/m2a

10,1 kWh/m2a

16,7 kWh/m2a
4,9 kWh/m2a
1,9 kWh/m2a
7,6 kWh/m?2a

10,1 kWh/m2a

33,1 kWh/m?2a

26,6 kWh/m2a
76,4 kWh/m2a

inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden
der Geometrie und der lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 2.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH; Snr: ECT-20080319XXXH186130

18,2 kWh/m3a erfillt

2,0 kWh/m3a erfullt

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fur Heizung und Warmwasserversorgung

EA-01-2006-SW-a
EA-NWG
25.04.2007
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